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Abstrak 

Peristiwa kebakaran sebuah gedung disebabkan oleh banyak faktor di antaranya faktor kelalaian manusia. Proses 

terjadinya kebakaran umumnya tidak dapat diprediksi terlebih dahulu, namun diketahui setelah keadaan api sudah 

membesar atau asap sudah mengepul keluar dari gedung. Dalam makalah ini, prototipe pendeteksi kebakaran akan 

didesain dengan menggunakan sensor api flame sensor, sensor gas MQ2, dan sensor suhu DHT11. Sensor api 

dihubungkan ke pin digital 11 pada mikrokontroler Arduino mega 2560. Data setiap sensor dikirim melalui modul 

komunikasi ESP8266 sehingga pengguna telepon seluler berbasis Android dapat menerima data tersebut. Dalam 

desain sistem, pengolahan data dan pertukaran informasi menggunakan salah satu platform internet-of-things yaitu 

Blynk. Hasil pengujian menunjukkan prototipe sistem pendeteksi kebakaran yang dirancang dapat mendeteksi 

kebakaran berdasarkan informasi dari sensor api dan gas serta mengaktifkan buzzer sebagai indikator terjadi 

kebakaran. 

Kata kunci: Arduino Mega 2560, Pendeteksi kebakaran, Sensor Api, Sensor MQ2, Smartphone Android 

Abstract 

 The fire accident in a building can be generated by several factors, including human error. The firing process 

generally cannot be predicted earlier, but it is known after the fire has enlarged or the smoke has billowed out of the 

building. In this paper, a prototype of fire detection will be designed using fire flame sensor, MQ2 gas sensor, and 

DHT11 temperature sensor. The fire sensor is connected to digital pin 11 on the Arduino mega 2560 

microcontroller. Data for each sensor was sent through the ESP8266 communication module so that  a mobile-

phone user based on Android may received the data. In the designed system, data processing and information 

transfer used one of the internets of things platform, i.e. Blynk. The results showed that the designed fire detection 

system was capable to early detect the fire based on information from the fire and gas sensors as well as activated 

the buzzer as an indicator of fire. 

Keyword: Arduino Mega 2560, Fire detector, Fire sensor, MQ2 sensor, Android Smartphone 

 

1. Pendahuluan  

Peristiwa kebakaran sebuah gedung dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah hubung singkat 

dari jaringan listrik yang ada dalam gedung atau kelalaian manusia (human error) dalam menggunakan peralatan 

elektronik yang berbahaya. Bencana kebakaran tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat yang mengalaminya. Kebakaran yang terjadi di area pemukiman dengan  penduduk yang padat atau 

pusat-pusat kegiatan ekonomi dapat menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. 

Umumnya kebakaran dapat diketahui apabila keadaan api sudah membesar dan asap sudah mengepul keluar dari 

gedung. Keadaan ini dapat memakan korban jiwa dan material yang tidak sedikit, berhentinya kegiatan usaha, atau 

kerusakan lingkungan. Jika api sudah membesar, maka pemadaman menjadi sulit dan memakan waktu lama. 

Apalagi jika lokasi kebakaran sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Untuk membantu mengatasi hal 

tersebut, salahsatu cara efektif dalam mengurangi dampak kebakaran adalah dengan mengetahui sedini mungkin 

terjadinya kebakaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (Gaur, dkk. 2019; Zain, 2016). Izang dkk. (2018) 

memanfaatkan teknologi komunikasi dalam sistem deteksi kebakaran berupa pengiriman pesan singkat kepada 

telepon seluler tertentu agar informasi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin. Sementara itu, Dana dkk. (2018) 

merancang sistem pendeteksi kebakaran yang dapat memberi peringatan lokasi titik terjadinya kebakaran kemudian 

informasi ini dikirim melalui telepon seluler, sedangkan Bachri (2019) 

merancang prototipe sistem deteksi kebakaran gedung menggunakan radio 

frekuensi. 

Dewasa ini, perkembangan teknologi komunikasi telah memunculkan 

konsep internet-of-things bersamaan dengan tumbuhnya keperluan terhadap 

maha data (big data) dan komputasi awan (cloud computing). Melalui konsep 

tersebut, proses yang terjadi dalam sistem menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dong dkk. (2016) menyatakan bahwa teknologi internet-of-things telah 

mendorong implementasi sistem deteksi kebakaran secara otomatis berbasis 
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platform internet-of-things. Berkaitan dengan implementasi tersebut, makalah ini mendeskripsikan tentang prototipe 

pendeteksi kebakaran menggunakan salahsatu platform internet-of-things yaiu Blynk. Prototipe yang dibuat dapat 

memprediksi terjadinya suatu kebakaran melalui data yang diperoleh dari sensor api, sensor suhu, dan sensor asap. 

Data tersebut diproses oleh mikrokontroler kemudian ditransfer ke telepon seluler berbasis Android dengan 

menggunakan jaringan WiFi. Transfer data ke telepon seluler dilakukan oleh modul WiFi ESP8266 yang terkoneksi 

dengan port output mikrokontroler. Prototipe yang dibuat dapat digunakan untuk mengetahui dan mendeteksi 

terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran gas atau percikan api. Informasi tentang kondisi yang diukur 

oleh sensor dikirim secara real time dan ditampilkan melalui layar telepon seluler pengguna sehingga keadaan 

gedung dapat dipantau setiap saat. 

Untuk merealisasikan sistem dengan konsep internet-of-things, platform standar berbasis open source sudah 

banyak dikembangkan misalnya Cayenne (Das dan Mahata, 2019), Blynk (Serikul dkk., 2018; Media’s dkk., 2018), 

ThinkSpeak (Al-Omary et al., 2019), DeviceHive (Lyaskov et al., 2017), Thinger.io (Bustamante et al. 2019), dan 

sebagainya. Dalam makalah ini, prototipe yang dibangun menggunakan platform Blynk untuk merealisasikan 

internet-of-things-nya. Selain karena open source, platform tersebut memberikan kemudahan dalam koneksi dengan 

beragam perangkat keras untuk mendukung komunikasi melalui Ethernet, WiFi, GSM, dan sebagainya. 

2. Metode 

Diagram blok sistem diberikan pada Gambar 1. Sensor gas yang digunakan dalam prototipe ini adalah sensor 

MQ2. Sensor ini memiliki materi sensitif yaitu SnO2. Sensor gas MQ2 memiliki sensitivitas tinggi terhadap gas 

jenis LPG, propan, hidrogen, metana, dan gas lainnya. Sensor gas ini telah banyak digunakan dalam realisasi sistem 

deteksi kebakaran (Christin dan Komar, 2013; Izang et al., 2019). Dalam prototipe ini, sensor suhu menggunakan 

sensor DHT11, sedangkan sensor api menggunakan flame sensor. Sesuai dengan spesifikasinya, sensor DHT11 

dapat mendeteksi sekaligus suhu dan kelembaban ruang (Najmurrokhman dkk., 2018). Untuk menampilkan 

informasi suhu ruangan digunakan display dengan menggunakan LCD tipe dot-matrix berukuran 16  2. Sensor api 

dihubungkan ke pin digital 11 pada mikrokontroler Arduino mega 2560. Buzzer merupakan penanda bahwa sensor 

mendeteksi adanya api atau gas yang melebihi ambang batas yang ditentukan. Sementara itu, transmisi data yang 

diolah mikrokontroler ke telepon seluler menggunakan modul ESP8266. Modul ini berfungsi sebgai media pengirim 

notifikasi ke telepon seluler menggunakan jaringan internet. Modul ESP8266 terhubung dengan pin RX dan TX 

pada mikrokontroler Arduino. Modul ini telah digunakan dalam pengujian kinerja pengiriman data secara wireless 

berbasis rest architecture oleh Yuliansyah (2016) dan sistem monitoring berbasis web server oleh Aziz (2018). 

Platform internet-of-things menggunakan aplikasi Blynk yang diinstalasi dalam telepon seluler. Aplikasi tersebut 

juga digunakan oleh Prayitno dkk. (2017) dalam sistem monitoring kelembaban dan pengendali penyiraman 

tanaman hidroponik. 

 

Gambar 1.  Diagram Blok Sistem. 

 

Sementara itu, diagram alir proses diberikan pada Gambar 2. Informasi yang diperoleh dari sensor dikirim 

melalui mikrokontroler Arduino ke Server Blynk untuk ditampilkan dalam telepon seluler pengguna. Notifikasi 

terjadi kebocoran gas atau indikator terjadi kebakaran ditampilkan jika nilai kadar gas melebihi 2000 ppm atau 

terdeteksi adanya api. Prototipe juga dilengkapi dengan buzzer yang berbunyi saat terjadi indikasi kebakaran. 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Dalam Sistem . 

3. Hasil dan Pembahasan 

Setelah melakukan perancangan dan pemasangan komponen, selanjutnya adalah melakukan serangkaian uji 

coba pada masing-masing blok rangkaian yang bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian spesifikasi dan hasil yang 

diinginkan serta pengujian sistem keseluruhan dengan mengamati konektivitas antara alat dengan telepon seluler 

yang diinstalasi aplikasi Blynk. 

3.1. Pengujian Sensor MQ2 

MQ2 adalah sensor yang biasa digunakan sebagai pendeteksi kebocoran gas di lingkungan rumah tangga atau 

industri, sangat cocok untuk mendeteksi LPG, butane, propane, dan hidrogen. Karena rentang pengukuran yang 

mampu dideteksi oleh sensor ini sebesar 9700 ppm (part per-million) dan resolusi bit yang digunakan sebesar 2
10

, 

kadar gas dalam satuan ppm yang terukur dihitung dengan rumus berikut: 

 

kadar gas (ppm) = bit deteksi  9700/1024     (1) 

 

Kode pemrograman untuk menghitung kadar ppm diperlihatkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kode Pemrograman untuk Menghitung Kadar Gas Dalam Satuan ppm. 

Beberapa hasil pengujian sensor MQ2 ditunjukkan dalam Tabel 1. Pengujian sensor dilakukan dengan sumber 

gas diperoleh dari korek api gas dengan mengatur jarak deteksinya mulai dari 2 sampai dengan 8 cm serta durasi 

waktu pengujiannya mulai dari 5 detik sampai 15 detik. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor MQ2. 

Jarak 

(cm) 
Kriteria Pengujian 

Sumber 

Gas 

Indikator 

Berfungsi 

Nilai Kepekatan Gas 

(ppm) 

5 

detik 

10 

detik 

15 

detik 

2 

Deteksi gas dan Indikator Buzzer dan 

LED merah berfungsi 

Korek Api 

Gas 

√ 1009 1235 1437 

4 √ 979 1091 1287 

6 √ 852 999 1117 

8 √ 797 879 1091 

 

3.2. Pengujian Sensor Api 

Sensor ini sangat sensitif terhadap api dan radiasi. Modul ini juga bisa mendeteksi sumber cahaya normal 

dengan cakupan panjang gelombang sekitar 760 nm-1100 nm. Modul sensor api bisa mengeluarkan output analog 

ataupun digital. Bentuk sensor ini diperlihatkan pada Gambar 4.  

 

 

Gambar 4. Sensor Api. 

Pengujian terhadap sensor api dilakukan dengan mengatur jarak deteksi mulai dari 4 sampai dengan 20 cm. 

Hasil pengujian diberikan dalam Tabel 2. Keberhasilan pengujian ini ditunjukkan dengan berbunyinya buzzer dan 

menyalanya lampu LED merah. 
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Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Api. 

Jarak (cm) 
Kriteria 

Pengujian 
Sumber Api 

Indikator 

Berfungsi 

4 
Deteksi api, 

indikator buzzer 

dan LED merah 

berfungsi 

Korek Api Gas 

√ 

8 √ 

12 √ 

16 √ 

20 √ 

 

3.3. Pengujian Sensor DHT11 

Sensor ini dapat mengukur suhu dan kelembaban ruang. Bentuk fisik sensor ini diperlihatkan pada Gambar 5. 

Spesifikasi teknisnya mencakup rentang pengukuran suhu antara 0-50
o
C, kelembaban 20-95%, resolusi suhu dan 

kelembaban masing-masing 8 bit, serta tegangan kerja 3,3 atau 5 VDC. 

 

 

Gambar 5. Sensor DHT11. 

Pengujian suhu sensor DHT11 dilakukan dengan kemampuan mendeteksi suhu ruang dan kelembabannya. 

Untuk memperoleh nilai suhu yang relatif besar, sebuah lilin dinyalakan, kemudian nilai suhu dan kelembaban 

ditampilkan dalam sebuah LCD. Hasil pengujian suhu dan kelembaban ruang dengan lokasi lilin menyala berjarak 

tertentu dari sensornya diberikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor DHT11. 

Jarak 

(cm) 
Kriteria Pengujian Sumber Api 

LCD Menampilkan Suhu 

dan Kelembaban 

Suhu 

(
0
C) 

Kelembaban 

(RH) 

1 
Deteksi panas dari api dan 

LCD menampilkan hasil 

pengukuran suhu dan 

kelembaban 

Lilin 

√ 29 33 

2 √ 28 35 

3 √ 27 36 

4 √ 25 38 

5 √ 25 41 

 

3.4. Pengujian ESP8266 

Bentuk fisik modul ESP8266 diperlihatkan pada Gambar 6. Kemampuan modul WiFi ESP8266 untuk 

menerima jaringan internet dari Wi-Fi hotspot mempunyai batas jangkauan yang dapat mempengaruhi kinerja 

koneksi internet. Jangkauan jarak penerimaan jaringan WiFi dipengaruhi oleh lokasi pengambilan data. Jika 

pancaran WiFi hotspot terhalang oleh berbagai benda dapat menghalangi ESP8266 untuk mendapatkan jaringan 

hotspot internet, termasuk gangguan cuaca yang menghambat jaringan internet.  

Pengambilan data dilakukan pada tempat yang tidak terhalang benda apapun untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Data yang diperoleh adalah lama waktu ESP8266 menerima pancaran WiFi hotspot. Hasil pengujian 

koneksi antara modul ESP8266 dengan modul hotspot berupa telepon seluler yang diletakkan pada jarak tertentu 

diberikan pada Tabel 4. 
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Gambar 6. Modul ESP8266. 

Tabel 4. Hasil Pengujian ESP 8266. 

Jarak 

(meter) 

Kriteria 

Pengujian 
Modul Hotspot 

Indikator 

Berfungsi 

(LED) 

waktu 

(detik) 

rata – rata 

waktu    

(detik) 

0,5 

Indikator 

LED biru 

berfungsi 

 

HP Samsung 

(Telkomsel) 

 

√ 

11 

13,3 14 

15 

1 √ 

20 

20,7 23 

19 

1,5 √ 

25 

26,7 28 

27 

2 √ 

33 

35 37 

35 

 

3.5. Pengujian aplikasi Blynk 

Aplikasi Blynk pada sistem ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai suhu, kelembaban, kadar gas 

serta memberikan notifikasi pada telepon seluler berbasis Android ketika gas atau api terdeteksi. Kode 

pemrograman yang diinstalasi ke dalam mikrokontroler untuk mengaktifkan aplikasi ini diberikan pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Kode Pemrograman Untuk Mengaktifkan Aplikasi Blynk. 

Jika aplikasi Blynk sudah aktif dan dapat diakses oleh mikrokontroler melalui modul ESP8266, maka tampilan 

telepon seluler diberikan dalam Gambar 8. Informasi yang ditampilkan berupa suhu ruangan, kadar gas, dan 

kelembaban. Selain itu, aplikasi Blynk menyediakan fitur berupa grafik perubahan besaran yang diukur oleh sensor 

serta notifikasi jika terjadi indikasi kebakaran. 
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Gambar 8. Tampilan di Layar Telepon Seluler. 

3.6. Pengujian sistem 

Prototipe ini menggunakan sumber daya sebesar 5V. Saat alat dihubungkan dengan catu daya, alat akan 

melakukan inisialisasi terhadap ESP8266 yang ditandai dengan bunyi buzzer dan lampu LED kuning akan menyala. 

Untuk menghubungkan dengan catu daya, alat ini menggunakan kabel micro USB seperti charger HP Android pada 

umumnya. Gambar 9 menunjukkan kondisi alat sebelum dan sesudah dihubungkan dengan catu daya. 

 

        
(a)                                      (b) 

Gambar 9. Kondisi Alat: (a) Sebelum dan (b) Sesudah Terhubung Dengan Catu Daya. 

Saat prototipe ini diaktifkan, maka aplikasi Blynk akan memberikan informasi bahwa alat sedang aktif dengan 

munculnya status “on line” di bagian atas layar telepon seluler. Kondisi sebaliknya, jika prototipe ini sedang tidak 

aktif atau terputus karena ada gangguan komunikasi maka notifikasi “off line” akan muncul di layar. Snapshot 

tampilan  tersebut diberikan pada Gambar 10.  

 

       
 

Gambar 10. Tampilan Aplikasi Blynk Saat Prototipe “Online” dan “Offline”. 
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Uji coba deteksi adanya api sebagai indikasi terjadi kebakaran dilakukan dengan menyalakan korek api di 

sekitar lokasi ditempatkannya prototipe seperti diperlihatkan pada Gambar 11. Ketika sensor api mendeteksi adanya 

api maka notifikasi akan dikirim ke telepon seluler dengan memunculkan kata “Api Terdeteksi!”. Di saat yang sama, 

buzzer akan berbunyi dan LED merah akan menyala. Snapshot notifikasi diperlihatkan pada Gambar 12. 

 

Gambar 11. Uji Coba Deteksi Api Oleh Sensor. 

  

Gambar 12. Snapshot Notifikasi Terjadinya Kebakaran. 

Sementara itu, saat sensor MQ2 mendeteksi adanya gas dengan kadar melebihi ambang yang ditentukan yaitu 

melebihi 1000 ppm maka akan muncul notifikasi di telepon seluler dalam bentuk “Terjadi Kebocoran Gas!” disertai 

bunyi pada buzzer dan LED merah akan menyala. Uji coba deteksi gas diperlihatkan pada Gambar 13 dengan 

menyalakan korek api gas sebagai sumber gas. Notifikasi di layar telepon seluler ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 13. Uji Coba Deteksi Gas oleh Sensor MQ2. 

  

Gambar 14. Notifikasi Terjadinya Kebocoran Gas. 

Kesimpulan  

Makalah ini telah menguraikan rancang bangun prototipe pendeteksi kebakaran dengan indikator adanya api 

dan atau kebocoran gas melalui realisasi internet-of-things. Platform yang digunakan adalah Blynk yang diinstalasi 

sebagai aplikasi dalam telepon seluler. Modul komunikasi yang digunakan adalah ESP8266. Hasil pengujian 

menunjukkan sensor dapat bekerja dengan baik dan informasi tentang besaran yang dideteksi oleh sensor dapat 

dikirim ke telepon seluler yang telah diinstalasi aplikasi Blynk. Dari aspek spesifikasi teknis, sensor MQ2 dapat 

mendeteksi gas dengan lebih baik bila sumber gas semakin dekat, sedangkan sensor api memiliki kemampuan 

deteksi yang baik sampai jarak maksimum 20 cm. Sementara itu, sensor DHT11 dapat mendeteksi besaran suhu dan 

kelembaban ruang yang bervariasi.  
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Daftar Notasi 

VDC  = tegangan searah yang diberikan oleh catu daya [volt] 
o
C   = suhu [derajat Celcius] 

ppm  = kadar gas [part per-million] 
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